cPu2

Wallbox

Code scannen &
Bedienungsanleitung
erhalten.

Bevor Sie mit der Bedienung der Ladestation
beginnen, lesen Sie sorgfaltig die zugehdrigen
Anleitungen und beachten Sie alle Warnungen
und Anweisungen.

Die Installation, Inbetriebnahme, Wartung &
Instandsetzung der Wallbox darf nur durch

HARDY BARTH

emobilitat

qualifiziertes Fachpersonal durchgefihrt werden. www.echarge.de/de/service/download
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Gefahr!

Mit diesem Symbol markierte Abschnitte weisen auf elektrische Spannung hin, die eine Gefdhrdung
fur Leib und Leben darstellen. Aktionen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dirfen IN
KEINEM FALL ausgefuhrt werden.

Vorsicht!

Mit diesem Symbol markierte Abschnitte weisen auf weitere Gefahren hin, die zu Schéden am
Gerat selbst oder an anderen Verbrauchern fihren kénnen. Aktionen, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, mussen mit BESONDERER SORGFALT und von fachkundigen Personal
ausgefiuhrt werden.

Hinweis!

Mit diesem Symbol markierte Abschnitte weisen auf weitere wichtige Informationen und
Besonderheiten hin, die fir einen erfolgreichen Betrieb notwendig sind.

Achtung!

Die cPu2 darf ausschlieBlich von qualifiziertem Fachpersonal gedffnet werden, welches der
Bedienungsanleitung (QR-Code scannen) kundig ist.

Achtung!

Im Inneren des Gehduses treten geféhrliche elektrische Spannungen auf.



Anschluss externer Zahler
(Busleitung max. 1,5 mm?2)

cPu2

Wallbox

Durchgangsbohrungen
fir Montage

HARDY BARTH

emobilitat

Stecker fiir Status-LED im Deckel
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Verschraubung M25 fir [/ 4
Zuleitung AC Max 4mm? /

Optionale Verschraubung ,/
M25 fir Lan/Bus Leitung

eCHARGE Hardy Barth GmbH
Leinbergstrasse 14

92262 Birgland-Schwend

Tel. +49 9666 /188 00 -0
info@echarge.de

www.echarge.de
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Code einscannen &
Bedienungsanleitung

erhalten.

www.echarge.de/de/service/download




